
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料

177 GX-B1500/21-1-25067 2025.5.16 综合判定：合格

178 GX-B1500/21-1-25068 2025.5.16 综合判定：合格



179 GX-B1500/21-1-25069 2025.5.16 综合判定：合格

180 GX-B1321/20-1-25714～25727 2025.5.19
本次共检电力电缆14条，
14条电力电缆所检项目合

格

181 GX-B1322/21-1-25187～25190 2025.5.20
本次共检验电力电缆4条，

4条所检项目合格



182 GX-B1322/21-1-25191～25194 2025.5.20
本次共检验电力电缆4条，

4条所检项目合格

183 GX-B1305/21-1-25012 2025.5.20 综合判定：合格

184 GX-B1305/21-1-25013 2025.5.20 综合判定：合格



185 GX-B1328/20-1-25042 2025.5.20
本次共检验电器4支，4支

验电器合格

186 GX-B1328/20-1-25043 2025.5.20
本次共检携带式短路接地
线3套，3套携带式短路接

地线合格

187 GX-B1328/20-1-25044 2025.5.20
本次共检绝缘杆2套，2套

绝缘杆合格



188 GX-B1305/21-1-25011 2025.5.20 综合判定：合格

189 GX-B1305/21-1-25016 2025.5.20 综合判定：合格

190 GX-B1305/21-1-25015 2025.5.20 综合判定：合格



191 GX-B1305/21-1-25014 2025.5.20 综合判定：合格

192 GX-B1309/21-1-25023 2025.5.20 所检项目合格

193 GX-B1500/21-1-25085 2025.5.20 综合判定：合格



194 GX-B1500/21-1-25086 2025.5.20 综合判定：合格

195 GX-B1500/21-1-25087 2025.5.20 综合判定：合格

196 GX-B1500/21-1-25088 2025.5.20 综合判定：合格



197 GX-B1495/20-1-251097～251115 2025.5.21
本次共检高压开关设备19
台，19台高压开关设备所

检项目合格

198 GX-B1495/20-1-251116～251129 2025.5.21
本次共检高压开关设备14
台，14台高压开关设备所

检项目合格

199 GX-B1495/25-1-251130～251147 2025.5.21
本次共检高压开关设备18
台，18台高压开关设备所

检项目合格



200 GX-B1611/23-1-25003 2025.5.22 所检项目合格

201 GX-B1611/23-1-25004 2025.5.22 所检项目合格

202 GX-B1611/23-1-25005 2025.5.22 所检项目合格



203 GX-B1312/20-1-25309～25313 2025.5.23
本次共检电力变压器5台，
5台电力变压器所检项目合

格

204 GX-B1312/20-1-25314～25317 2025.5.23
本次共检电力变压器4台，
4台电力变压器所检项目合

格


