
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

114 GX-B1321/20-P-25452～25460 2025.5.27
本次共检电力电缆

9条，9条电力电缆所检
项目合格。

115 GX-B1312/20-P-25281～25283 2025.5.27

本次共检煤矿用防爆干
式变压器3台，3台煤矿
用防爆干式变压器所检

项目合格。
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116 GX-B1312/20-P-25263～25264 2025.5.27

本次共检煤矿用防爆干
式变压器2台，2台煤矿
用防爆干式变压器所检

项目合格。

117 GX-B1312/20-P-25265～25266 2025.5.27

本次共检煤矿用防爆干
式变压器2台，2台煤矿
用防爆干式变压器所检

项目合格。
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118 GX-B1312/20-P-25278～25280 2025.5.27

本次共检煤矿用防爆干
式变压器3台，3台煤矿
用防爆干式变压器所检

项目合格。

119 GX-B1312/20-P-25267～25269 2025.5.27

本次共检煤矿用防爆干
式变压器4台，4台煤矿
用防爆干式变压器所检

项目合格。



120 GX-B1312/20-P-25270～25271 2025.5.27

本次共检煤矿用防爆干
式变压器2台，2台煤矿
用防爆干式变压器所检

项目合格。

121 GX-B1312/20-P-25274～25277 2025.5.27

本次共检煤矿用防爆干
式变压器4台，4台煤矿
用防爆干式变压器所检

项目合格。



122 GX-B1312/20-P-25272～25273 2025.5.27

本次共检煤矿用防爆干
式变压器2台，2台煤矿
用防爆干式变压器所检

项目合格。

123 GX-B1495/20-P-251297～251316 2025.5.27

本次共检防爆型高压配
电装置19台，19台防爆
型高压配电装置所检项

目合格。
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124 GX-B1312/20-P-251317～251321 2025.5.27

本次共检防爆型高压配
电装置5台，5台防爆型
高压配电装置所检项目

合格。

125 GX-B1350/21-P-25002 2025.5.30
本次共检验接地装置8
处，8处所检项目合格

。
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126 GX-B1321/20-P-25554～25561 2025.5.30
本次共检电力电缆

8条，8条电力电缆所检
项目合格。

127 GX-B1321/20-P-25575～25580 2025.5.30
本次共检电力电缆

6条，6条电力电缆所检
项目合格。



128 GX-B1321/20-P-25581～25586 2025.5.30
本次共检电力电缆

6条，6条电力电缆所检
项目合格。

129 GX-B1312/20-P-25301～25308 2025.5.30
本次共检电力变压器8
台，8台电力变压器所

检项目合格。



130 GX-B1312/20-P-25309～25318 2025.5.30
本次共检电力变压器10
台，10台电力变压器所

检项目合格。


